KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
STREDOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

Datum: 20.07.2017 Technické sluzby Novéa Ves, s.r.o.

Sp. Zn.: S-KHSSC 38856/2017 Nova Ves €. 12

C.js KHSSC 38856/2017 250 63 Mratin
ROZHODNUTI

Krajsk4 hygienické stanice Stfedoteského kraje se sidlem v Praze (dédle jen ,KHS*) jako organ
ochrany vefejného zdravi mistné pfislusny podle ust. § 11 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdé&jsich predpisu (dale jen ,spravni fad™), a ust. § 82 odst. 1 a piilohy 2
zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zmén¢ nékterych souvisejicich zdkonu, ve
znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,,zakon®), a vécné piislusny podle ust. § 10 spravniho fadu a
podle ust. § 82 odst. 2 pism. a) a pism. b) zdkona, rozhodla v fizeni podle § 4 odst. 3 zdkona takto:

Provozni fad vodovedu pro vefejnou potiebu (déle jen ,,vefejny vodovod®) zdsobujici obec Nova
Ves, provozovany spole¢nosti Technické sluzby Nova Ves s.r.o., Nova Ves €. 12, 250 63 Mratin,
ICO 291 35 265, zpracovany a predlozeny Ing. Jifim Hlavkou, Dobrovského 462, 250 02 Stara
Boleslav,

se schvaluje.

Oduvodnéni:

Provozni #ad vodovodu pro vefejnou potiebu, ktery vlastni obec Nova Ves, Nova Ves ¢. 12, 250 63
Mratin, ICO 002 40 532 a provozuje Technické sluzby Nova Ves s.r.o., Nova Ves ¢. 12, 250 63
Mratin, ICO 291 35 265, byl ptedloZen Krajské hygienické stanici Stfedoceského kraje se sidlem v
Praze dne 23.11.2016 ke schvaleni.

Vodovod slouzi k zasobeni obce Nova Ves pitnou vodou.
Zdrojem vody pro obec Nova Ves jsou dva vodarenské systémy:

a) Stavajici vodovodni piivodni fad z Jific, napojeny pfes vodomérnou Sachtu na vodni zdroj
mésta Kostelec nad Labem. Provozovatelem vodovodu mésta Kostelec nad Labem je firma
STAVOKOMPLET s.r.0. Z vodomémé Sachty je voda do obce Nova Ves pfivadéna fadem
DN 150 v délce 1563 m. — ¢ast ,I*

b) Novy piivod pitné vody je veden zvodom&mé Sachty u obce Zlonin, kde je vodovod
napojen na rozvodnou vodovodni sit KSKM jejimz provozovatelem je firma StredoCeské
vodarny a.s. Z vodomé&rné 3achty je voda do obce Novad Ves pfivadéna fadem DN 160
v délce 1272,5 m. — ¢ast ,,II*
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Voda jiz neni dale nijak upravovana. Je zde celkem 20 koncovych mist na odkaleni.

Pocet zasobenych obyvatel napojenych na vefejny vodovod: celkem 1020 obyvatel.
Objem rozvadéné vody cca 156 m3/den.

Minimalni &etnost a rozsah rozbori vzorkd vody je navrzena v souladu s piilohou &. 4 vyhlasky ¢.
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu a etnost a rozsah
kontroly pitné vody, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen ,.vyhladky®), tj:

a) V &asti,I“  3x/rok kraceny rozbor
1x/rok uplny rozbor

b) V &asti , JI* 3x/rok kraceny rozbor
1x/rok aplny rozbor

Trvalé odb&rové misto je provozovatelem navrzeno:

V &asti ,,1“ COV, Nova Ves & 444
V ¢asti ., II“ MS Nova Ves, Nad Hiistém 200

Ostatni proménliva mista odbéru se budou ménit v pottu 3+3 1x za rok metodou nahodného vybéru
tak, aby Zadny ze zasobenych objekti nebyl vylou¢en z moznosti kontroly v souladu s ust. § 5 odst.
2 vyhlasky.

Laboratorni kontrola v&etn& odbéru vzorki vod je zajisténa autorizovanou nebo akreditovanou
laboratoii CIA nebo osobou s osvédéenim o dodrzovani zésad spravné laboratorni praxe. Vysledky
rozborti upravené pitné vody budou zasilany v elektronické podobé do ,Informacniho systému
pitnych vod - PIVO™.

Dale provozni tad fesi zasobovani pitnou vodou v pripadé vypadku elektrické energie a pii zhorSeni
kvality vody v uvedeném spotiebisti.

Po posouzeni navrhu provozniho fadu KHS konstatuje, Zze obsahuje veSker¢ nalezitosti v souladu
s ustanovenim § 4 odst. 3 zakona, protoze odpovidajicim zplisobem jsou v provoznim fadu
navrena mista odb&ru surové, popfipadé pitné vody, zékladni Gdaje o technologii upravy vody,
pouzivanych chemickych piipravcich, podminky udrzby, plan kontrol provozu a technického stavu
vodovodu nebo jiného zatizeni pro dodévku pitné vody, zptisob stanoveni mist odbéru vzorki pitné
vody, rozsah a Cetnost kontrol a pocet zasobovanych osob. S ohledem na tuto skute¢nost KHS
rozhodla v pfedmétném fizeni jak vyse uvedeno.

Dle § 100 zakona &. 258/2000 Sb., o ochran€ vefejného zdravi, je osoba, ktera vypracovala provozni
tad povinna seznamit s nim své zamestnance a zajistit a kontrolovat jeho dodrzovani.
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Poudéeni o odvolini:

Podle ust. § 81 a nasl. spravniho fadu u¢astnik fizeni miZe proti tomuto rozhodnuti podat odvolani
ve lhat¢ 15 dnd ode dne jeho doruceni. Odvolani se podavda k Ministerstvu zdravotnictvi
prostiednictvim spravniho orgéanu, ktery rozhodnuti vydal. Lhita pro podani odvolani po¢ina bézet
dnem nasledujicim po doruceni pisemného vyhotoveni rozhodnuti u¢astniku Fizeni, nejpozdéji vsak
desatym dnem ode dne, kdy byla zasilka s touto pisemnosti pfipravena k vyzvednuti u
provozovatele postovnich sluzeb.

/1 .
/C\W,u '

Mgr. Eva Kremenikova

vedouci oddé¢leni hygieny obecné a komunélni
pro okresy Praha-vychod a Praha-zapad

Rozdélovnik
Adresat |~
KHS-HOK a.a.
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